
•. №дд",'8188 ... , ... ___ ... __ 

пnдстnк 
606000. &: д~. 
~a.u обпасn., пр<»аоа 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

УТВЕРЖДАЮ 
И.О. Генерального дире 

АО ДПО «Плас июJ~~::.---1 

Ю.А. Кар 

«_» ______ 2017 г. 

на Ремонт кровли здания производства стеклопластиковых изделий 

АО «дзержинское производственное объелинение 

«Пластик» 

Наименование и месторасположение предприятия, здания, сооружения: 

ПРОИЗВОДСТВО СТЕКЛОПЛАСТ:ИКОВЬlХ ТРУБОК инв. 1000256 (корпус 73 .3. по ГП) 
расположенное по адресу: 606000, Нижегородская обл., г. Дзержинск, Промзона, АО «ДПО «Пластик». 

Общие сведения 

1. Цель выполнения работ: организация помещения для приемки труб 9М120 

2. Перечень документов, на основании которых проводятся работы: 
- требования настоящего технического задания; 

- ведомость дефектов (приложение № 1) 
3. На основании дефектных ведомостей и рекомендаций контактного лица 

разработать и предоставить локальный сметный расчет ресурсным методом с расшифровкой всех затрат, согласно 

гэсн. 

4. При расчете фактической оплаты труда по сметам принимать уровень средней часовой заработной платы 
80,20 руб. (Приказ №23 от 26.01 .12 г.). 
5. Процент начисления сметной прибьmи от фактической оплаты труда не должен превышать 50%. (Приказ 
№23 от26.01.12 г.). 

6. Начисления накладных расходов от фактической оплаты труда должны соответствовать нормативам 

накладных расходов, уrвержденных МДС 81-33.2004 по видам ремонтно-строительных, строительных и 
монтажных работ. (Приказ №23 от 26.01.12 г.). 
7. Машины и механизмы включаются в смету только те, которые участвуют в процессе производства работ. 

Приложения к техническому заданию 

Приложение № 1 - Ведомость объемов 

Приложение № 2 - План помещения 

Составил: 

Вед. инженер по ремонту и эксплуа:..:т.:а::ц:::ии::;.....-=:::---­
зданий и сооружений 

Вед. инженер - строитель 

Согласовано: 

И.О . Главного инженера 

Начальник производства КГИ 

/ /l ecfl)o! 1 i/ 
or.ot_ th 

ернышенко М. Ю. 

Козлов С.Л. 



Приложение № 1 к техническому заданию 

Ведомость объемов 
По дополнительным работам по организации участка испьпания изд. 9М120 

Nt Наименование работ и материалов Ед. Кол-
Изм. во 

Работы 

Устройство системы вытяжной вентИЛJ1ции 

1 Монтаж вентилятора ВЦ4-70 №4 шт. 1 
2 Монтаж воздуховодов Ф 400 мм с устройством креплений м 12 
3 Монтаж силового кабеля ВВГ 3х6 + lx2,5 м 28 
4 Монтаж магнитного пускателя ПМЕ-122 с кнопочным постом шт. i 

Итого по разделу 

Материалы 

1 Арматура кл.А-11 1 ф 10 мм т 0,015 
2 Уголок ст. 50х50 т 0,023 
3 Вентилятор ВЦ4-70 №4, Р= 0,75 кВт шт. 1 
4 Воздуховод ф 400 мм м 14 
5 Крепление для воздуховодов шт. 14 
6 Кабель ВВГн 3Х6 + lx2,5 м 28 
7 Магнитный пускатель ПМЕ-122 с кнопочныМ постом шт. 1 
8 Анкер ф 16мм, L=200vv шт. 4 

ИТОГО: 

Устройство системы приточной вентИЛJ1.ции 

1 Капитальный ремонт оборудования приточной венткамеры и форкамеры 

-Демонтаж жалюзийных решеток в форкамере шт. 1 
- Монтаж жалюзийных решеток, регулируемых (1230 х 1480) мм шт. 1 
- демонтаж нагревательных элементов калорифера КВС 7Б-ПУС в форкамере (труба ф 32 
шесть меуров, кран d> 32 - 2 шт.) 

- монтаж нагревательных элементов калорифера из стальной трубы ф32 (6м) с установкой 
запорной арматуры (кран муфтовый Ф 32 - 2шт) 

-очистка от старой краски всех э.Лементов вентилятора ВЦ-4-75 № 6,3 
-Огруmовка всех металлических частей вентилятора ВЦ 4-75 №6,3 грунтом ГФ-021 
-окраска металлических частей вентилятора ВЦ 4-75 №6,3 эмалью ПФ-115 за два раза 
- замена сетки Рабитца (1,2 кг) 
-замена мягкой вставки из стеклоткани ( 4 м2) 

- Замена фильтрующих элементов (кассет) в фильтре «Лайю> (ФяЛ-1 ) 

2 Капитальный ремонт воздуховодов (очистка от старой красl<И, грунтовка, покраска М2 18 
3 Замена секций воздуховодов 500х500 м 6 
4 Крепление воздуховодов к ж/б балкам перекрытия кг 50 
5 Установка жалюзийных решеток, шиберов шт. 8 

ИТОГО: 

МАТЕРИАЛЫ: 

1 Труба сталъная ф 32 м 8 
2 Кран муфтовый ф 32 шт. 2 
3 Фильтрующий элемент (l комплект - 5штук) комп. 1 
4 Сетка Рабитца кг 1,2 
5 Стеклоткань М2 4 
6 Секции воздуховода 500х500 м 6 
7 Полоса сталъная перфорированная 4 О х 4 кг 40 

Грунт ГФ-021 кг 100 
8 

9 Эмаль ПФ-115 кг 176 
10 Секции воздуховода 800х350 шт. 4 
11 Жалюзийная решетка в форкамере (регулируемая с ручным приводом) wт. 1 
12 Шибер ф 500 шт. 3 

-·------------·----------·-----·------------·----··---------·-------------------·----- --- ----
ИТОГО: 

ОБЛИЦОВКА СТЕН И КОЛОНН ПЛИТАМИ ГВЛ 

1 Устройство стен из ГВЛ по существующему каркасу из бруса М2 36 



2 Устройство каркаса из оцинхованноrо профШIЯ на бетонных стенах 

3 У стрОЙСТВО стен И3 ГВЛ ПО каркасу И3 ОЦИНКОВаННОГО профШIЯ 

4 Облицовка колонн ГВЛ 

5 Заделка стыков плит ГВЛ, грунтовка, шпатлевка 

6 Окраска стен красками на акриловой основе 

ИТОГО: 

МАТЕРИАЛЫ: 

1 ПрофЮiь направляемый ПН 50х40 

2 Профиль стоечный ПС 50х50 

з Плита гвл т. 10 мм 
4 Лента «Стробю> (серпянка) 

5 Грунт ЕК - 100 
6 Шпатлевка ЕК - К200 

7 Краска в/э 

8 Угол металлический перфорированный 

9 Дюбель-гвоздь 6х50 

10 Саморез по ГВЛ 

ИТОГО: 

УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА «Амстронг» 
1 Устройство каркаса из профилей металлических по системе «Кнауф» 

2 Устройство подвесного потолка из плит «Кнауф» по металлическому каркасу 

ИТОГО: 

МАТЕРИАЛЫ: 

1 Подвесной потолок «Амстронг» в комплекте с профилями металлическими 

2 Дюбель-гвоздь 6 х 80 
ИТОГО: 

ОКРАСКА ПОЛА 

1 Обработка поверхности бетонного пола грунтом 

2 Окраска бетонного пола краской «ИНДОСИНГЛ» на полиуретановой основе 

ИТОГО: ...... f/ .11,,,// 
МАТЕРИАЛЫ: 

, • i J /? V !! /,А/ '(/V{/V'I IV 

1 Грунт по бетону \,J1 V 

2 Краска «ИНДОСИНГЛ» 2-х компонентная на полиуретановой основе 

ИТОГО: 

УСТРОЙСТВО ОСВЕЩЕНИЯ 
1 Монтаж светильников светодиодных в подвесном потолке «Амстронг» 

2 Прокладка кабеля ВВГ 3х2,5 в кабель канале 

з Установка выключателей 2-х клавишных и розеток при открытой проводке 

ИТОГО: 

МАТЕРИАЛЫ: 

1 Светильник светодиодный 

2 Кабель ВВГ 3 х 2,5 
3 Кабель-канал 

4 Розетка 

5 Кабель ВВГ 4х2 

ИТОГО материалы: 

ИТОГО ПО СМЕТЕ: 

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ: 

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ: 

ВСЕГО по СМЕТЕ: 

Вт.ч. НДС 18% 

Составил: 

Ведущий инженер по РиЭЗиС 

Ведущий инженер-строитель 

Инженер по rmанированню и 
ремонту общезаводской вентиляции 

Главный энергетик 

Ганюшкин И.А. 

Лобурев С.В. 
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Вецущий инженер по РиЭЗнС 
СОГЛАСОВАНО: 
НачальВИIС производсrва КГИ: 

6000 6000 

План по11ещения 

6000 6000 6000 

Приложение № 2 
к техническому заданию по 

организаци:и участка испъпания 
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